Fúrt kutak fertőtlenítése

Az  anyacsőbe 3 dl Na-hipoklorit – 90-et öntünk Ezt követően a kézi, vagy gépi szivattyút néhány percig  járatjuk, majd újabb 3 dl Na-.hipoklorit 90 oldattal a művelet megismételjük. 
Tárolóaknás rendszernél a 3 dl Na-hipoklorit – 90-nel kétszer megismételt kezelésen kívül a tárolóaknában levő víz mennyiségének megfelelően minden köbméter vízbe 1 dl Na-hipoklorit – 90 –et kell beönteni. Behatási idő: 24 óra. Ezt követően a fertőtlenített kutat addig kell szivattyúzni, míg a klórszag már nem érezhető. (Ez az eljárás csak 30-40 méter mélységig végezhető. Ennél mélyebb kutak esetén a vízügyi hatóságot kell értesíteni!)
Amennyiben a kút vizét korábban emberi fogyasztásra nem használták, fertőtlenítés után a víz tovább használható (locsolás, autómosás stb.) 
Ha korábban emberi fogyasztásra használták a vizet, fertőtlenítés után laboratóriumi vizsgálat végzése ajánlott.
